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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z2019 r. poz.59 z p6zn.zm.),

- art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),

- § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniach:
19.05.2020 r., 28.05.2020 r., 08.09.2020 r., 08.12.2020 r. w ramach kontroli wewnetrznej, zgodnie z
ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., Urzad Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32

- k.cz., Denta-Line, Nowe Babice, ul. Ogrodnicza 6

- k.cz., Hotel Splendor, Babice Nowe, ul. Warszawska 197 E

- k.cz., Pizzeria Telepizza, ul. Hubala Dobrzanskiego 42/44, Latchorzew

w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniach: 16.06.2020 r., 14.10.2020 r. w ramach
monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim:

- k.cz., Urzad Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32

- k.cz., Denta-Line, Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 6

- k.cz., Hotel Splendor, Babice Nowe, ul. Warszawska 197 E

w sprawozdaniu z badania probki wody pobranej w dniu 07.07.2020 r. w ramach kontrolnego badania
Jakosci wody po dziataniach naprawczych w zwiazku z wystapieniem ponadnormatywnego poziomu
twardosci (508 mg/l) w prébce wody pobranej 28.05.2020 r. z:

- k.cz., Hotel Splendor, Babice Nowe, ul. Warszawska 197 E

w sprawozdaniu z badania probki wody pobranej w dniu 03.12.2020 r. w ramach kontroli
sprawdzajacej po dziataniach naprawczych w zwiazku z wystapieniem wysokiego poziomu ogélnej
liczby mikroorganizméw w 22 °C (> 300 jtk/ml) w jednej z dwéch probek wody pobranych w dniu
14.10.2020 r., w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych z :

- k.cz,, Denta Line, Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 6



i w sprawozdaniu z badania probki wody pobranej w dniu 03.11.2020 r. w ramach dodatkowego
badania kontrolnego w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych z:

-k.cz. SUW Stare Babice, ul. Warszawska 296

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek:

- sprawozdanie nr 16242/LB/2020 z dnia 27.05.2020

- sprawozdanie nr 16244/1L.B/2020 z dnia 27.05.2027

- sprawozdanie nr HKL.9052.1.02766.2020 z dnia 23.06.2020
- sprawozdanie nr HKL.9052.1.02765.2020 z dnia 23.06.2020
- sprawozdanie nr 19048/LB/2020 z dnia 18.06.2020

- sprawozdanie nr 30282/LB/2020 z dnia 20.07.2020

- sprawozdanie nr 38122/LLB/2020 z dnia 16.09.2020

- sprawozdanie nr 38125/LB/2020 z dnia 16.09.2020

- sprawozdanie nr HKL 04761/2020 z dnia 26.10.2020

- sprawozdanie nr HKL 04763/2020 z dnia 26.10.2020

- sprawozdanie nr 45617/LB/ z dnia 13.11.2020

- sprawozdanie nr SB/129598/12/2020 z dnia 07.12.2020

- sprawozdanie nr 51105/LB/2020 z dnia 16.12.2020

- sprawozdanie nr 51687/LB/2020 z dnia 22.12.2020

wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
pochodzaca z wodociagu publicznego w Starych Babicach
spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi
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