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 OCENA JAKOŚCI WODY 
 
Na podstawie: 

 art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.) 

 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.) 

 § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie   jakości  

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) 

 
po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 

07.02.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z: 

- k.cz., Urząd Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32 

- k.cz., hydrant zewnętrzny przed Ochotniczą Strażą Pożarną, Stare Babice, ul. Wieruchowska 5 

- k.cz., portiernia, Osiedle Latchorzew, ul. Zająca 1, Latchorzew 

 
i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 15.02.2023 r. w ramach dodatkowego 

kontrolnego badania jakości z: 

- k.cz., Urząd Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 32 

- k.cz., hydrant zewnętrzny przed Ochotniczą Strażą Pożarną, Stare Babice, ul. Wieruchowska 5 

 
oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: 

- sprawozdanie nr  9198/LB/2024 z dnia 13.02.2024 

- sprawozdanie nr  9918/LB/2024 z dnia 15.02.2024 

- sprawozdanie nr  9199/LB/2024 z dnia 13.02.2024 

- sprawozdanie nr  11038/LB/2024 z dnia 21.02.2024 

- sprawozdanie nr  12238/LB/2024 z dnia 26.02.2024 

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

stwierdza  przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych parametrów 

z wodociągu publicznego w Starych Babicach 



Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 07.02.2024 r.  

w ramach kontroli wewnętrznej wykazała, że woda w jednym punkcie (hydrant) nie spełnia wymagań 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi z uwagi na wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 º C - 280 jtk/ml, 

przy wartości zalecanej w rozporządzeniu do 200 jtk/ml. Ponadto w próbce wody pobranej w Urzędzie 

Gminy w Starych Babicach stwierdzono podwyższony poziom barwy - 20 mg/l, przy wartości zalecanej 

w rozporządzeniu do 15 mg/l. Podjęcie działań naprawczych przez podmiot, polegających na płukaniu 

hydrantu pozwoliło zredukować ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 º C do poziomu 45 jtk/ml, co 

zostało potwierdzone w kontrolnym badaniu jakości wody przeprowadzonym w dniu 15.02.2024 r. 

Kontrolne badanie jakości wody przeprowadzone w dniu 15.02.2024 w Urzędzie Gminy w Starych 

Babicach wykazało prawidłowy poziom barwy (5 mg/l). 

Biorąc pod uwagę jednostkowy, miejscowy charakter niezgodności, prawidłowy poziom 

pozostałych parametrów oznaczonych w pobranych próbkach wody, w tym parametrów 

mikrobiologicznych oraz przeprowadzone kontrolne badania jakości wody, które wykazały prawidłowy 

poziom  ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 º C i barwy, stwierdzone nieprawidłowości nie stwarzały 

zagrożenia dla zdrowia konsumentów.     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

    05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36 

2.  Wójt Gminy Stare Babice 

     ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 

3.  A/a. 

 

 

 

 

Wyk: RK 
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